
PARA EL CONTRATISTA

El ático del techo y los conductos que penetran en la barrera de aire del techo o la pared 
a menudo se pasan por alto cuando se analiza la continuidad de la barrera de aire.

CONDUCTOS EXTERIORES QUE 
SALEN DE LAS PAREDES DEL ÁTICO

POR MR. COREY ZUSSMAN OF PEPPER CONSTRUCTION

Estos detalles normalmente no se dibujan, así que 
cuando revise su proyecto, busque en los dibujos 
MEP para estas condiciones.

Varios elementos a los que prestar 
atención son los conductos que se están 
moviendo, expandiendo con cambios de 
temperatura dentro del ducto, movimiento 
de aire, etc. Esos movimientos deben 

acomodarse en la conexión de la barrera 
de aire al ducto y al ático. Asimismo, 
revisar la compatibilidad química y de 
adhesión de los materiales para realizar 
el montaje.
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